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 Схема электрических 
подключений контроллера 

ЭРА-500 к различным 
турникетам







Схема электрических подключений контроллера ЭРА500 

к турникету и картоприемнику Практика  завода 
"Возрождение".
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Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету ОМА

питание
турникета

78         R

  L 7979      

  PAS8787   

88    PAS-LR

  PAS8989   
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                7

турникет

Описание
Используются потенциальные входы.
Также можно использовать контакты пульта





Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету 
 через релейную развязку





Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету 
Smartec TS1000

турникет

питание
турникета
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J7 GND1-J7 GND2
J2 NO1
J2 NO2
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9

Описание
Тип геркона - нормально-разомкнутый Длительность 
управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета 
рабочего времени)



Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Cardex с платой 
CBU 235
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питание
турникета
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Описание
Тип геркона - нормально-разомкнутый 
Длительность управляющего импульса - 5 сек. 
(для корректного учета рабочего времени)



Подключение контроллера ЭРА-500 к турникету Cardex 
с платой CBU 235 и картоприемнику Cardex

турникет

питание
турникета
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питание
картоприемника

.

картоприемник

     OUT1XP8

     GNDXP8

                10

                                11

                                19

 17
XP18    CT

XP20    WG0               

XP20    WG1                                                18

Описание
Считыватель установленный в картоприемнике подключается к плате управления 
картоприемником, после чего с платы управления на контроллер.

считыватель 1

считыватель3 

считыватель 2

XP20 WG0

XP20 WG1


	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 1
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 2
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 3
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 4
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 5
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 6
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 7
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 8
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 9
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 10
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 11
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 12
	Схема элекрических подключений контроллера к турникетам7 13



